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Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

GEBAUDEDATEN Einfachturnhalle Gumpoldskirchen KLIVADATEN
Brutto-Grundflache 940,38 m2 Klimaregion Siidost-nordlicher Teil (N/SO)
konditioniertes Brutto-Volumen 5.639,30 m3 Seehohe 238 m
charakteristische Lange (Ic) 229 m Heizgradtage 3390 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,44 1/m Heiztage 211d
mittlerer U-Wert (Um) 0,237 Wim2K Norm-AuBentemperatur -125 °C
LEK-Wert 17 - Soll-Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF Einfachturnhalle
Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch
HWB* 52.256 kWhia 9,27 kWhim3a : 12,70 kWh/m3a erfllt
HWB 66.681 kWh/a 70,91 kWhim2a 65.937 kWh/a 70,12 kWh/m2a
WWWB 24,027 kWh/a 25,55 kWh/m2a
NERLT-h 22.921 kWh/a 24,37 kWh/m2a
KB* 0 kWh/a 0,00 kWh/m3a 1,00 kWh/m3a erfllt
KB 2.588 kWh/a 2,75 kWhim2a
NERLT-k 3.700 kWh/a 3,94 kWhim2a
NERLT-d 17.933 kWh/a 19,07 kWh/im2a
NE 0 kWh/a 0,00 kWh/im2a
HTEB-RH 2.449 kWh/a 2,60 kWh/m2a
I-iTEB-WW 3.571 kWh/a 3,80 kWh/m2a
HTEB 27.752 kWh/a 29,51 kWh/m2a
KTEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
HEB 117.716 kWh/a 125,18 kWh/m2a
KEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
RLTEB 44,554 KWh/a 47,38 kWh/m2a
BelEB 35.640 kWh/a 37,90 kWh/m2a
EEB 211.326 kWh/a 224,72 kWh/m2a
PEB
C02
ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fur die Hilfsbetriebe bei

einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlielich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen

ArchiPHYSIK 11.0.38 - lizenziert fur f+b-k ziviltechniker fbk 01.09.2014



Leitwerte
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen
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Einfachturnhalle

... gegen Aulen Le 347,66
.. iber Unbeheizt Lu 0,00
.. Uber das Erdreich lg 178,81
.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Warmebricken 56,46
Transmissionsleitwert der Gebaudehllle LT 582,94 WIK
Liftungsleitwert LV 735,16 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,237 W/m2K
... gegen AuBen, {iber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen Aufenluft
m2 Wim2K f fH W/K
Nord
B Aussenwand VWS 10 cm WD 1,79 0,345 0,8 0,49
1,79 0,49
Nord-Nord-Ost
T1 Eingangstur 4,30 1,700 1,0 7,31
T3 Eingangstlr 1,80 1,560 1,0 2,81
C Aussenwand VWS 14 cm WD 53,77 0,196 1,0 10,54
D Aussenwand VWS 14 cm WD 23,12 0,207 1,0 479
G Aussenwand VWS 14 cm WD 81,59 0,197 1.0 16,07
164,58 41,52
Ost-Siid-Ost
D Aussenwand VWS 14 cm WD 18,49 0,207 1.0 3,83
E Aussenwand VWS 14 cm WD 37,63 0,206 1,0 7,75
F Aussenwand VWS 14 cm WD 138,43 0,201 1,0 27,82
B Aussenwand VWS 10 cm WD 99,93 0,345 0,8 27,58
294,48 66,98
Siid-Sid-West
FE1 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 1,44 1,230 1,0 1,77
FE12 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 7.76 1,180 1,0 8,92
FE2 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 1,42 1,290 1,0 1,83
FE3 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 2,88 1,170 1,0 3,37
FE4 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 1,42 1,290 1,0 1,83
T2 Eingangstur 2,562 1,490 1,0 3,75
E Aussenwand VWS 14 cm WD 48,97 0,206 1,0 10,09
F Aussenwand VWS 14 cm WD 39,87 0,201 1,0 8,01
oA Aussenwand VWS 10 cm WD 59,47 0,345 08 16,41
165,75 55,98
West-Nord-West
FE10 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,20 1,160 1,0 11,83
FE11 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 1,160 1,0 11,94
FE5 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 1,160 1,0 11,94
FEB Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 1,160 1,0 11,94
FE7 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 1,160 1,0 11,94
FE8 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 1,160 1,0 11,94
FES Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 1,160 1,0 11,94

Y e e ]



Leitwerte
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen

West-Nord-West

T4 Eingangstur 2,52 1,490 1,0 3,75
D Aussenwand VWS 14 cm WD 41,83 0,207 1,0 8,66
G Aussenwand VWS 14 cm WD 78,93 0,197 1,0 15,55
A Aussenwand VWS 10 cm WD 49,43 0,345 0,8 13,64
B Aussenwand VWS 10 cm WD 105,88 0,345 0,8 29,22
350,53 154,29
Horizontal
4 Dach - Stahlbeton 234,91 0,152 1,0 35,71
5 Dach - Trapezblech 479,29 0,167 1,0 80,04
1 Fuflboden Turnhalle 473,93 0,120 0,7 39,81
2 Fulboden Umkleide etc. 242,56 0,116 0,7 1,84 36,36
A Aussenwand VWS 10 cm WD 55,40 0,345 0,8 15,29
1.486,09 207,21
Summe 2.463,22
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte Uber Warmebriicken
Wirmebriicken pauschal 56,46 W/K
| ... Uber Liiftung
| Luftungsleitwert
: Fensterliiftung (463,18 von 940,38 m2) 491,34 WIK
| Nachtlirftung vorhanden
Loftungsvolumen VL= 963,41 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nk = 3,00 1/h
Luftwechselrate Nachltiftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Méar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nlL,mh 1,500 1,600 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,600 1,500
nl,mec 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
243,82 WI/K

RLT (477,20 von 940,38 m2)
Plattenwarme(ibertrager Kreuz-Gegenstrom, keine Nachtitftung, Bypasssystem vorhanden
ohne Erdwéarmetauscher

Liftungsvolumen VL= 992,57 m3

Luftwechselrate RLT nLFL= 3,00 1/h

Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprifung n50 = 3,00 1/h

zuséatzliche Luftwechselrate nx = 0,11 1/h
Warmebereitstellungsgrad (Heizen) eta Vges,h = 65,00 %

Warmebereitstellungsgrad (Kuhlen)  eta Vges,c = 0,00 %




Monatsbilanz Heizwirmebedarf, Referenzklima

Einfachturnhalle Gumpoldskirchen - Einfachturnhalle
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Volumen beheizt, BRI: 5.639,30 m3
GeschoRflache, BGF: 940,38 m2

Gumpoldskirchen, 238 m
Heizgradtage HGT (12/20): 3.390 Kd

mittelschwere Bauweise
Keine Abluftleuchten

AuBen QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh
°C kWh kWh B kWh kwh kWh
Jan. -1,53 9.338 11.303 1,000 44 5.710 14.887
Feb. 0,73 7.549 9.138 1,000 69 5.157 11.461
Mar. 4,81 6.588 7.975 0,998 99 5.702 8.762
Apr. 9,62 4.357 5.274 0,987 120 5.453 4.057
Mai 14,20 2.516 3.045 0,842 129 4.809 623
Jun. 17,33 1.121 1.357 0,435 66 2.405 i
Jul. 19,12 382 462 0,144 23 821 =
Aug. 18,56 625 756 0,236 33 1.347 =
Sep. 15,03 2.086 2.525 0,766 86 4.231 294
Okt. 9,64 4.493 5.439 0,987 81 5.637 4.214
Nov. 4,16 6.648 8.048 0,999 45 5.521 9.130
Dez. 0,19 8.592 10.400 1,000 35 5710 13.247
54.293 65.720 829 52.503 66.680 kWh
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Bauteilfldchen
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen - Einfachturnhalle
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m2
Flichen der thermischen Gebéudehiille 2.463,22
Opake Flachen 96,02 % 2.365,22
Fensterflachen 3,98 % 98,00
wWarmefluss nach oben 714,20
Warmefluss nach unten 716,49

Flichen der thermischen Gebaudehdiille
Einfachturnhalle Sportstatten
m2
1 FuBboden Turnhalle 473,93
Bodenplatte H x+y 1 x473,93 473,93
m2
2 FuBRboden Umkleide etc. 242,56
Bodenplatte H X+y 1 x 242,56 242,56
m2
4 Dach - Stahlbeton 234,91
Dachflache H X+y 1 x 234,91 234,91
m2
5 Dach - Trapezblech 479,29
Dachflache H X+y 1 x479,29 479,29
m2
A Aussenwand VWS 10 cm WD 164,30
Flache H X+y 1 x554 55,40
Flache SSW x+y 1 x 59,47 59,47
Flache WNW Xty 1 x49,43 49,43
m2
B Aussenwand VWS 10 cm WD 207,60
Flache N Xty 1 x1,79 1,79
Flache 080 X+y 1 x99,93 99,93
Flache WNW Xty 1 x 105,88 105,88
m2
C Aussenwand VWS 14 cm WD 53,77
Flache NNO x+y 1 x 58,07 58,07
Eingangstir -1 x4,30 - 4,30
m2
D Aussenwand VWS 14 cm WD 83,44
Flache NNO X+y 1 x23,36+1,56 24,92
Flache 080 x+y 1 x8,26+10,23 18,49
Flache WNW  xdy 1 x31,82+5,16+17,66 54,64

AvAliMLNVCHS 44 N DO Hivmmmrimed £ 1l b =l alanilome

R2EN 4

N4 N NNA4A A



Bauteilfldchen
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen - Einfachturnhalle
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Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 - 10,29

Eingangstiir -1 x1,80 - 1,80

Eingangstir -1 x2,52 -2,52

m2

E Aussenwand VWS 14 cm WD 86,60
Flache 0s0 X+y 1 x37,63 37,63

Flache SsSW X+y 1 x26,3+32,35 58,65
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x1,44 - 1,44
Kunststoft-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x1,42 -1,42
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x2,88 - 2,88
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x1,42 -1,42

Eingangstiir -1 x2,52 - 2,52

m2

F Aussenwand VWS 14 cm WD 178,30
Flache 080 Xty 1 x 138,43 138,43

Flache SSW X+y 1 x33,27+14,36 47,63
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x7,76 -7,76

m2

FE1 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ed(  SSW 1 x 1,44 1,44
m2

FE10 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edi WNW 1 x 10,20 10,20
m2

FE11  Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edc WNW 1 x10,29 10,29
m2

FE12 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edt  SSW 1 x7,76 7,76
m2

FE2 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ed(  SSW 1 x1,42 1,42
m2

FE3 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edi  SSW 1 x2,88 2,88
m2

FE4 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edt  SSW 1 x1,42 1,42
m2

FE5 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edi  WNW 1 x10,29 10,29
m2

FE6 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edt  WNW 1 x10,29 10,29

£ A~ Ana
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Bauteilflachen
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen - Einfachturnhalle

m2

- FE7 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edi WNW 1 x 10,29 10,29
m2

FE8 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edi WNw 1 x 10,29 10,29
, m2

FE9 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edc WNW 1 x10,29 10,29
m2

G Aussenwand VWS 14 cm WD 160,52
Flache NNO x+y 1 x 81,59 81,59

Flache WNW Xty 1 x 140,58 140,58
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,20 - 10,20
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 -10,29
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 - 10,29
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 - 10,29
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 -10,29
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 - 10,29

m2

T Eingangstiir NNO 1 x4,30 4,30
m2

T2 Eingangstlir SSW 1 x2,52 2,62
m2

T3 Eingangstiir NNO 1 x1,80 1,80
m2

T4 Eingangstlir WNW 1 x 2,52 2,52
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Geschof(flache und Volumen
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen

Gesamt 940,38 m2 5.639,30m3
Einfachturnhalle beheizt 940,38 5.639,30
Einfachturnhalle
beheizt

Hahe [m] [m2] [m3]
Volumen, Fliche
Volumen 1x 5639,3 5.639,30
Bruttoflache 1x 940,38 940,38

AvAtadDILIN/ONZ 44 N DO [ S R 2 L o A B L noa MNA AN ANA
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Bauteilliste
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen
1 FuBboden Turnhalle
EBu U-O, Bodenplatte
Lage d[m]  A[WImK] R I[m2KMW]
1 Rollierung 0,3000
2 PE - Folie 0,0002 0,250 0,001
3 Magerbeton / Schiitt- und Stampfbeton / Aufbeton 0,0300 1,330 0,023
4 XPS mit Bodenkontakt (30) 0,1600 0,040 4,000
5 Stahlbeton-Decke, 0,3000 2,300 0,130
6 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
7 XPS - G (glatte Oberfl.;Zellgass HFCKW) (25) 0,1000 0,031 3,226
8 ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 20/20 0,0200 0,033 0,606
9 PE - Folie 0,0002 0,250 0,001
10.0 Lattung (Quer-) 0,0000
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,40 m
11 Parkettboden 0,0220 0,170 0,129
Warmelbergangswiderstéande 0,170
RT0=8,329 m2K/W,; RTu=8,329 m2K/W; 0,9420 RT = 8.329
U= 0,120
2 FuBfboden Umkleide etc.
EBu U-O, Bodenplaite
d{m]  A[WmK] R [m2Kwj]
1 Rollierung 0,3000
2 PE - Folie 0,0002 0,250 0,001
3 Magerbeton / Schitt- und Stampfbeton / Aufbeton 0,0300 1,330 0,023
4 XPS mit Bodenkontakt (30) 0,1600 0,040 4,000
5 Stahlbeton-Decke, 0,3000 2,300 0,130
6 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043
7 Schiittung 0,0400 0,120 0,333
8 PE - Folie 0,0002 0,250 0,001
9 XPS - G (glatie Oberfl.;Zellgass HFCKW) (25) 0,1000 0,031 3,226
10 ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 20/20 0,0200 0,033 0,606
11 PE - Folie 0,0002 0,250 0,001
12 Estrich (Zement-) F 0,0700 1,400 0,050
13 Epoxydharz 0,0050 0,200 0,025
Warmelbergangswiderstande 0,170
1,0360 RT = 8,609
F = Schicht mit Flachenheizung U= 0,116
fial, N4 NO N4 A

ArrhiPHVRQIK 14 N 2R & lizanziart fiir fah e sivitarhnilbar
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Bauteilliste
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen
4 Dach - Stahibeton Neubau
AD 0O-U, Foliendach
dim]  AW/mK] R [m2KW]
1 PVC-Dichtungsbahn 0,0180 0,140 0,129
2 steinodur WDK LD (200mm) 0,2000 0,035 5,714
3 Hakovap 1000/ 1000 E 0,0050 0,500 0,010
4 Stahlbeton (2300) 0,2200 2,300 0,096
5 Mineral. Faserddammst. 035 (100) 0,0100 0,035 0,286
6 Luft steh., W-Fluss n. oben 81 <d <=85mm 0,0850 0,531 0,160
7 Gipskartonplatten 0,0150 0,250 0,060
WarmeUlbergangswiderstande 0,140
0,5530 RT = 6,595
= 0,152
5 Dach - Trapezblech
AD 0-U, Foliendach
dim]  AMWmMK] R [m2K/W]
1 PVC-Dichtungsbahn 0,0180 0,140 0,129
2 steinodur WDK LD (200mm) 0,2000 0,035 5,714
3 Hakovap 1000/ 1000 E 0,0050 0,500 0,010
4 Trapezblech _ 0,0007 60,000 0,000
5 Mineral. Faserdammst. 035 (100) 0,0100
6 Holzfaserplatten (mittelhart) (400) 3 cm ges. 0,0300
Warmetibergangswidersténde 0,140
0,2640 RT = 5,993
= 0,167
A Aussenwand VWS 10 cm WD
EWu A, AuRenwand A, Umklieide etc.
dim]  AWMK]  R[m2KW]
1 AUSTROTHERM XPS TOP 30 0,1000 0,038 2,632
2 LIGHT Kiebe-/Armiermoértel 0,0040 0,550 0,007
3 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130
4 Kalk- Gips Spachtelung, Malere 0,0010 0,700 0,001
Warmetbergangswiderstande 0,130
0,4050 RT = 2.9
= 0,345
flal, N4 NOINAA

ArrhiPHYQIK 11 N 3R . livanziart fir f4h_le 7hiiltachnilar
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Bauteilliste
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen
B Aussenwand VWS 10 cm WD Neubau
EWu A-l, AuRenwand A, Umkleide etc.
dim]  AW/MK] R[m2KW]
1 AUSTROTHERM XPS TOP 30 0,1000 0,038 2,632
2 LIGHT Klebe-/Armiermortel 0,0040 0,550 0,007
3 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130
4 Kalk- Gips Spachtelung, Malerei 0,0010 0,700 0,001
Warmelibergangswiderstdnde 0,130
0,4050 RT = 2,9
= 0,345
c Aussenwand VWS 14 cm WD
AW A-l, AuRenwand A1, Halle
dim} AWK} R [m2KW]
1 Oberputz-Putz 0,0030 0,700 0,004
2 Putzgrund UNI 0,0030 0,800 0,004
3 Klebe-/Armiermortel 0,0040 0,550 0,007
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1400 0,031 4,516
5 LIGHT Kiebe-/Armiermortel 0,0040 0,550 0,007
6 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130
7 Luft steh., W-Fluss horizontal d > 200 mm 0,3700 1,560 0,237
8 Sperrholzplatte 0,0180 0,450 0,040
Waérmetibergangswiderstande 0,170
0,8420 RT = 5,115
U= 0,196
D Aussenwand VWS 14 cm WD
AW A-l, AuBenwand A, Umkleide etc.
dim]  AWmMK] R[m2KW]
1 Oberputz-Putz 0,0030 0,700 0,004
2 Putzgrund UNI 0,0030 0,800 0,004
3 Klebe-/Armiermortel 0,0040 0,550 0,007
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 10,1400 0,031 4,516
5 LIGHT Klebe-/Armiermortel 0,0040 0,550 0,007
6 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130
7 Kalk- Gips Spachtelung, Malerei 0,0010 0,700 0,001
Warmelbergangswidersténde 0,170
0,4550 RT = 4,839
= 0,207

Ar~hiDLIVCIK 44 N 20

Bermmmrimet e Fuba b b ilba abanibe e

aal.
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Bauteilliste
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen
E Aussenwand VWS 14 cm WD Neubau
AW A-l, Auenwand B, WC
diml  A[WMK] R[m2KW]
1 »  Oberputz-Putz 0,0030 0,700 0,004
2 ¢« Putzgrund UNI 0,0030 0,800 0,004
3 «  Klebe-/Armiermortel 0,0040 0,550 0,007
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1400 0,031 4,516
5 e LIGHT Klebe-/Armiermortel 0,0040 0,550 0,007
6 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130
7 ker. Wandbelag 0,0100 1,000 0,010
WarmeUbergangswidersténde : 0,170
0,4640 RT = 4,848
U= 0,206
F Aussenwand VWS 14 cm WD
AW A-l, Auenwand A3, Halle
d[m]  A[WmK] R [m2K/w]
1 +  Oberputz-Putz 0,0030 0,700 0,004
2 »  Putzgrund UNI 0,0030 0,800 0,004
3 «  Kiebe-/Armiermértel 0,0040 0,550 0,007
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1400 0,031 4,516
5 + LIGHT Klebe-/Armiermortel 0,0040 0,550 0,007
6 Stahlbeton (R = 2300) 0,2000 2,300 0,087
7 Luft steh., W-Fluss horizontal 30 <d <= 35 mm 0,0250 0,194 0,129
8 OSB-Platten 0,0250 0,450 0,056
Warmetbergangswiderstande 0,170
0,4040 RT = 4,98
U= 0,201
FE1 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % u
m W/mK - m2 Wim2K
Verglasung 0,490 0,01 0,70 1,00
Rahmen 1,43 99,30 1,10
Glasrandverbund 4,16 0,046 '
vorh. 1,44 1,23

£l NA NO N4 A
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Bauteilliste
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen
FE10 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Verglasung 0,490 0,09 0,80 1,00
Rahmen 10,11 99,10 1,10
Glasrandverbund 12,74 0,046
vorh. 10,20 1,16
FE11 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Verglasung 0,490 0,08 0,90 1,00
Rahmen 10,20 99,10 1,10
Glasrandverbund 12,82 0,046
vorh. 10,29 1,16
FE12 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Verglasung 0,490 0,07 0,90 1,00
Rahmen 7,69 99,10 1,10
Glasrandverbund 8,31 0,046
vorh. 7,76 1,15
FE2 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % u
m W/mK m2 Wim2K
Verglasung 0,490 0,01 0,70 1,00
Rahmen 1,41 99,30 1,10
Glasrandverbund 5,94 0,046
vorh. 1,42 1,29
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FE22 Eingangstir
AF
Lange psi g Flache % u
m W/mK - m2 W/m2K
2-fach Vergalsung 0,620 1,80 65,20 1,00
ALU- Rahmen 0,96 34,80 1,70
Glasrandverbund 5,80 0,070
vorh. 2,76 1,39
FE23 Eingangstiir
AF
Lange psi g Flache % u
m WimK - m2 Wim2K
2-fach Vergalsung 0,620 1,80 65,20 1,00
ALU- Rahmen 0,96 34,80 1,70
Glasrandverbund 5,80 0,070
vorh. 2,76 1,39
FE3 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Verglasung 0,490 0,02 0,70 1,00
Rahmen 2,86 99,30 1,10
Glasrandverbund 4,16 0,046
vorh, 2,88 1,17
FE4 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % u
m WIimK - m2 Wim2K
Verglasung 0,480 0,01 0,70 1,00
Rahmen 1,41 99,30 1,10
Glasrandverbund 5,94 0,046
vorh. 1,42 1,29
s N4 NO N4 A
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FE5 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 0,490 0,09 0,90 1,00
Rahmen 10,20 99,10 1,10
Glasrandverbund 12,82 0,046
vorh. 10,29 1,16
FE6 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Verglasung 0,490 0,09 0,80 1,00
Rahmen 10,20 99,10 1,10
Glasrandverbund 12,82 0,046
vorh. 10,29 1,16
FE7 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 Wim2K
Verglasung 0,490 0,09 0,90 1,00
Rahmen 10,20 99,10 1,10
Glasrandverbund 12,82 0,046
vorh. 10,29 1,16
FES Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
L.ange psi g Flache % u
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 0,490 0,09 0,90 1,00
Rahmen 10,20 99,10 1,10
Glasrandverbund 12,82 0,046
vorh. 10,29 1,16
a, A4 AA AN 4
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Bauteilliste
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen
FE9 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
AF Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 0,490 0,09 0,90 1,00
Rahmen 10,20 99,10 1,10
Glasrandverbund 12,82 0,046
vorh. 10,29 1,16
G Aussenwand VWS 14 cm WD
AW A-l, AuRenwand A1, Halle
dim]  AW/mK] R [m2K/W]
1 +  Oberputz-Putz 0,0030 0,700 0,004
2 Putzgrund UNI 0,0030 0,800 0,004
3 Klebe-/Armiermértel 0,0040 0,550 0,007
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 0,1400 0,031 4,516
5 « LIGHT Klebe-/Armiermértel 0,0040 0,550 0,007
6 Stahlbeton (R = 2300) 0,3000 2,300 0,130
7 Luft steh., W-Fluss horizontal 65 <d <=70 mm 0,0700 0,388 0,180
8 OSB Platten 0,0250 0,450 0,058
Wérmelbergangswiderstande 0,170
0,5490 RT = 5,074
U= 0,197
T Eingangstiir
AF
Lange psi g Flache Y% u
m W/mK - m?2 W/m2K
2-fach Vergalsung 0,620 0,00 0,00 1,00
ALU- Rahmen 4,30 100,00 1,70
Glasrandverbund 7,40
vorh. 4,30 1,70
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Bauteilliste
Einfachturnhalle Gumpoldskirchen

T2 Eingangstiir Neubau

AT

Lange psi g Flache % U
m W/ImK - m2 W/m2K
Verglasung 0,800 1,62 64,30 1,10
Rahmen 0,90 35,70 1,70
Glasrandverbund 5,40 0,080
vorh. 2,52 1,49
T3 Eingangstiir
AT
Lange psi g Flache % u
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 0,600 1,02 56,70 1,10
Rahmen 0,78 43,30 1,70
Glasrandverbund 4,60 0,080
vorh. 1,80 1,56
T4 Eingangstiir
AT
Lange psi g Flache % U
m W/mK - m2 W/m2K
Verglasung 0,600 1,62 64,30 1,10
Rahmen 0,90 35,70 1,70
Glasrandverbund 5,40 0,080

vorh. 2,52 1,49
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Konditionierte Grundflache BGF 940,38 m2
Konditioniertes Volumen \% 5.639,30 m3
Charakteristische Lange lc 2,29m
Konstruktionsoberflache KOF 2.4683,22 m2
Primarenergiebedarf nicht erneuerbar PEl ne 2.425.858,0 MJ
Globales Erwdrmunspotenzial GWP co2 103t
Versauerungspotential AP SO2 649,0 kg
013 Punkte Bewertung
geman OI3 Leitfaden 1.7 48,48 OI3 TGH 38,62
45,94 OI3 TGH-BGF 101,16
21,43 OI3 TGH-Ic 27,01
Bauteilliste
Ubersicht aller Bauteile in dieser Berechnung sortiert nach Bauteilnummer.
A PElne GWP AP
m2 MJ kg kg
1 FuBboden Turnhalle 473,93 12.398,00 1.701,40 4,73
2 Futboden Umkleide etc. 242,56 6.345,36 870,30 243
4 Dach - Stahlbeton 234,91 692.567,76 37.958,87 205,38
5 Dach - Trapezblech 479,29 1.129.063,45 40.342,31 292,75
A Aussenwand VWS 10 cm WD 164,30 50.275,80 1.695,57 10,40
B Aussenwand VWS 10 cm WD 207,60 63.525,60 2.142,43 13,14
C Aussenwand VWS 14 cm WD 53,77 11.517,63 389,56 2,51
D Aussenwand VWS 14 cm WD 83,44 17.872,84 604,52 3,90
E Aussenwand VWS 14 cm WD 86,60 18.549,72 627,41 4,05
F Aussenwand VWS 14 cm WD 178,30 38.191,86 1.291,78 8,34
FE1 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 1,44 5.827,64 238,89 1,56
FE10 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,20 41.229,41 1.690,12 11,03
FE11 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 41.593,20 1.705,03 11,13
FE12 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 7,78 31.366,89 1.285,82 8,39
FE2 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 1,42 5.746,70 235,57 1,53
FE3 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 2,88 11.655,29 477,78 312
FE4 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 1,42 5.746,70 235,57 1,53
FEb Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 41.593,20 1.705,03 11,13
FEB Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 41.593,20 1,705,03 11,13
FE7 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 41,593,20 1.705,03 11,13
FE8 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 41.593,20 1.705,03 11,13
FE9 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 41.593,20 1.705,03 11,13
G Aussenwand VWS 14 cm WD 160,52 34.383,38 1.162,96 7,51
T Eingangstir 4,30 13,76 -7,00 0,00
T2 Eingangstiir 2,52 8,06 -4.10 0,00
T3 Eingangsttir 1,80 5,76 -2,93 0,00
T4 Eingangstiir 2,52 8,06 -4,10 0,00
2.463,22  2.425.858,69 103.163,02 649,24
1 FuRboden Turnhalle
Bodenplatte
d Rho MJeq. CO2eq. SOZ2eq.
[m] [kg/m3} je kg jekg je kg
Rollierung 0,3000  1.800 0,00 0,00  0,00000
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Einfachturnhalle Gumpoldskirchen - Alle Geb&udeteile/Zonen

2 PE - Folie 0,0002  1.100 0,00 0,00 0,00000
3 Magerbeton / Schiit- und Stampfbeton / A 0,0300  2.000 0,43 0,05 0,00016
4 XPS mit Bodenkontakt (30) 0,1600 30 0,00 0,00  0,00000
5 Stahlbeton-Decke, 0,3000  2.400 0,00 0,00  0,00000
6 Abdichtung 0,0100  1.500 0,00 0,00 0,00000
7 XPS - G (glatte Oberfl;Zeligass HFCKW) (Z 0,1000 25 0,00 0,00  0,00000
8 ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 20/20 0,0200 115 0,00 0,00  0,00000
9 PE - Folie 0,0002  1.100 0,00 0,00 0,00000
10.0 Lattung (Quer-) 0,0000 600 0,00 0,00 0,00000
Breite: 0,06 m Achsenabstand: 0,40 m
11 Parkettboden 0,0220 700 0,00 0,00  0,00000
PElne GWP AP
2,52 m2 8,0 -4,1 0,0
2 FuBboden Umkleide etc.
Bodenplatte
d Rho MJeq. CO2eq. SOZeq.
[m] [kg/m3] je kg je kg je kg
1 Rollierung WSK 0,3000  1.800 0,00 0,00 0,00000
2 PE - Folie WSK 0,0002  1.100 0,00 0,00 0,00000
3 Magerbeton / Schilti- und Stampfbeton / Aufbeton 2142684240  baubook  0,0300  2.000 0,43 0,05 0,00016
4 XPS mit Bodenkontakt (30} WSK 0,1600 30 0,00 0,00 0,00000
5 Stahlbeton-Decke, WSK 0,3000 2.400 0,00 0,00 0,00000
6 Abdichtung WSK 0,0100  1.500 0,00 0,00 0,00000
7 Schiiftung WSK 0,0400 430 0,00 0,00  0,00000
8 PE - Folie WSK 0,0002  1.100 0,00 0,00 0,00000
9 XPS - G (glatte Oberfl. Zellgass HFCKW) (25) WSK 0,1000 25 0,00 0,00 0,00000
10 ISOVER TDPT Trittschall-Dammpl. 20/20 0,0200 115 0,00 0,00 0,00000
| 11 PE - Folie WSK 0,0002  1.100 0,00 0,00 0,00000
12 Estrich (Zement-) 0,0700  2.000 0,00 0,00 0,00000
’ 13 Epoxydharz WSK 0,0050  1.200 0,00 0,00 0,00000
‘ PElne GWP AP
242,56 m2 6.345,4 870,3 2.4
4 Dach - Stahlbeton
Foliendach
d Rho MJeg. CO2eq. SO2eq.
[m] [kg/m3] je kg je kg je kg
1 PVC-Dichtungsbahn 2142684375  baubook 00180 1200 60,40 2,16 0,01840
2 steinodur WDK LD (200mm) 0,2000 30 98,90 4,17 0,01490
3 Hakovap 1000/ 1000 E 2142685692  baubook  0,0050 980 93,40 2,55 0,02530
, 4 +  Stahibston (2300} 0,2200  2.300 1,17 0,45 0,00052
5 Mineral, Faserdammst. 035 (100} 0,0100 100 0,00 0,00 0,00000
6 Luft steh., W-Fluss n. oben 81 <d <=85mm 2142684569  baubook  0,0850 1 0,00 0,00 0,00000
7 Gipskartonplatten 0,0150 900 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
234,91 m2 692.567,8 37.958,9 205,4
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Einfachturnhalle Gumpoldskirchen - Alle Gebaudeteile/Zonen
5 Dach - Trapezblech

Foliendach

d Rho MJeq. CO2eq. SOZ2eq.
[m] [kg/m3] je kg jekg jekg

1 PVC-Dichtungsbahn 2142684375  baubook  0,0180  1.200 60,40 2,16 0,01840
2 steinodur WDK LD (200mm) 0,2000 30 98,90 417 0,01490
3 Hakovap 1000 / 1000 E 2142685692  baubook  0,0050 980 93,40 2,55 0,02530
4 Trapezblech WSK 0,0007  7.800 0,00 0,00 0,00000
5 Mineral. Faserdammst. 035 (100) 0,0100 100 0,00 0,00 0,00000
6 Holzfaserplatten {mittelhart) (400) 3 cm ges. WSK 0,0300 400 0,00 0,00  0,00000
PEine GWP AP
479,29 m2 1.129.063,5 40.342,3 292,8
A Aussenwand VWS 10 cm WD
Auflenwand A, Umkleide etc.
d Rho MJeq. COZeqg. SOZ2eq.
[m] [kg/m3] jekg jekg jekg
1 AUSTROTHERM XPS TOP 30 - 2142702349 baubook  0,1000 30 102,00 344 002110
2 «  LIGHT Kiebe-/Armiermértel 0,0040  1.150 0,00 0,00  0,00000
3 Stahlbeton (R = 2300} WSK 0,3000  2.300 0,00 0,00 0,00000
4 Kalk- Gips Spachtelung, Malerei WSK 0,0010  1.700 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
164,30 m2 50.275,7 1.695,5 10,4
B Aussenwand VWS 10 cm WD
Aullenwand A, Umkleide etc.
d Rho MJeg. CO2eq. SOZeq.
[m] [kg/m3]  jekg je kg jekg
1 AUSTROTHERM XPS TOP 30 2142702349 baubook  0,1000 30 102,00 344 0,02110
2 «  LIGHT Klebe-/Armiermortel 0,0040  1.150 0,00 0,00 0,00000
3 Stahibeton (R = 2300} WSK 0,3000 2.300 0,00 0,00  0,00000
4 Kalk- Gips Spachtelung, Malerei WSK 0,0010  1.700 0,00 0,00 0,00000
PEIne GWP AP
207,60 m2 63.525,6 21424 13,1
c Aussenwand VWS 14 cm WD
Auftlenwand A1, Halle
d Rho Mdeq. CO2eq. SOZeq.
[m] [kg/m3] je kg lekg je kg
1 +  Oberputz-Putz 0,0030  1.500 0,00 0,00 0,00000
2 +  Putzgrund UNI 0,0030  1.500 0,00 0,00 0,00000
3 ¢+ Klebe-/Armiermortel 0,0040  1.150 0,00 0,00 0,00000
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 2142686796 baubook  0,1400 15 102,00 345  0,02230
5 +  LIGHT Kiebe-/Armiermortel 0,0040  1.150 0,00 0,00  0,00000
6 Stahlbeton (R = 2300) WSK 0,3000  2.300 0,00 0,00  0,00000
7 Luft steh., W-Fluss horizontal d > 200 mm 2142684586  baubook  0,3700 1 0,00 0,00 0,00000
8 Sperrholzplate WSK 0,0180 600 0,00 0,00 0,00000
PEIne GWP AP

53,77 m2 11.517,6 389,6 2,5




. 34
Okologische Bewertung

Einfachturnhalle Gumpoldskirchen - Alle Gebadudeteile/Zonen

D Aussenwand VWS 14 cm WD

Auflenwand A, Umkleide etc.

d Rho MJeq. CO2eq. SOZeq.
[m] [kg/m3]  jekg  jekg je kg

1 «  Oberputz-Putz 0,0030  1.500 0,00 0,00  0,00000
2 +  Putzgrund UNI 0,0030  1.500 0,00 0,00  0,00000
3 + Klebe-/Armiermértel 0,0040  1.150 0,00 0,00 0,00000
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 2142686796  baubook  0,1400 15 102,00 345 0,02230
5 +  LIGHT Kiebe-fArmiermériel 0,0040  1.150 0,00 0,00 0,00000
6 Stahlbeton (R = 2300) WSK 0,3000  2.300 0,00 0,00 0,00000
7 Kalk- Gips Spachtelung, Malerei WSK 0,0010  1.700 0,00 0,00  0,00000
PElne GWP AP
83,44 m2 17.872,8 604,5 3,9
E Aussenwand VWS 14 cm WD
Aulenwand B, WC .
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.
[m] [kg/m3] jekg jekg je kg
1 Oberputz-Putz 0,0030  1.500 0,00 0,00  0,00000
2 + Putzgrund UNI 0,0030  1.500 0,00 0,00 0,00000
3 +  Klebe-/Armiermortel 0,0040  1.150 0,00 0,00 0,00000
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 2142686796  baubook  0,1400 15 102,00 345 0,02230
5 +«  LIGHT Klebe-/Armiermdriel 0,0040  1.150 0,00 0,00  0,00000
6 Stahibeton (R = 2300) WSK 0,3000 2.300 0,00 0,00 0,00000
7 ker. Wandbelag WSK 0,0100  2.000 0,00 0,00  0,00000
PElne GWP AP
86,60 m2 18.549,6 627,3 4,0
F Aussenwand VWS 14 cm WD '
Aullenwand A3, Halle
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.
[m] [kg/m3] je kg je kg jekg
1 + Oberputz-Putz 0,0030  1.500 0,00 0,00 0,00000
2 +  Putzgrund UNI 0,0030  1.500 0,00 0,00  0,00000
3 +  Klebe-/Armiermortel 0,0040  1.150 0,00 0,00  0,00000
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 2142686796  baubook  0,1400 15 102,00 345 0,02230
5 +  LIGHT Klebe-/Armiermartel 0,0040  1.150 0,00 0,00 0,00000
6 Stahibeton (R = 2300) WSK 0,2000  2.300 0,00 0,00  0,00000
7 Luft steh., W-Fluss horizontal 30 <d <=35mm 2142684620  baubook  0,0250 1 0,00 0,00 0,00000
8 0SB-Platten WSK 0,0250 600 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
178,30 m2 38.191,9 1.291,8 8,3
FE1 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeq. CO2eq. SOZeq.
[m2] je m2 jem?2 jemz2
Verglasung 0,01 321,00 13,90  0,18600
Rahmen 1,43 407400 167,00 1,09000
PElIne GWP AP

1 Stk. a 1,44 m2 5.827,6 238,9 1,6
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FE10 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeq. CO2eq. SOZ2eq.
[m2] je m2 jem2 jem2
Verglasung 0,09 321,00 13,90 0,18600
Rahmen 10,11 407400 167,00 1,09000
PElne GWP AP
1 Stk. a 10,20 m2 41.229,4 1.690,1 11,0
FE11 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeq. CO2eq. SOZ2eq.
[m2] je m2 jem2 je m2
Verglasung 0,09 321,00 13,90 0,18600
Rahmen 10,20 407400 167,00 1,09000
PEIne GWP AP
1 Stk. a 10,29 m2 41.593,2 1.705,0 11,1
FE12 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeqg. CO2eq. SO2eq.
[m2] je m2 jem2 je m2
Verglasung 0,07 321,00 13,90  0,18600
Rahmen 7,69 407400 167,00 1,08000
PElIne GWP AP
1 Stk. a 7,76 m2 31.366,7 1.285,8 8,4
FE2 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MdJdeq. CO2eq. SO2eq.
[m2] je m2 jem2 jem2
Verglasung 0,01 321,00 13,90 0,18600
Rahmen 1,41 407400 167,00 1,09000
PEIne GWP AP
1 Stk. a 1,42 m2 5.746,7 235,6 1,5
FE3 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeq. CO2eq. SOZeq.
[m2] je m2 jem2 jem2
Verglasung 0,02 321,00 13,90  0,18600
Rahmen 2,86 407400 167,00 1,09000
PEine GWP AP
1 Stk. a 2,88 m2 11.655,3 477,8 3,1
FE4 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeq. CO2eq. SO2eq.
[m2] je m2 je m2 jem2
Verglasung 0,01 321,00 13,90  0,18600
Rahmen 1,41 407400 167,00 1,08000
PElne GWP AP
1 Stk. a 1,42 m2 5.746,7 235,6 1,5
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Neubau

FE5 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeq. CO2eq. SOZ2 eq.
[m2] je m2 jem2 jemz2
Verglasung 0,09 321,00 13,90  0,18600
Rahmen 10,20 407400 167,00 1,08000
PEIne GWP AP
1 Stk. a 10,29 m2 41.593,2 1.705,0 11,1
FE6 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststofft-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeg. CO2eq. SOZ2 eq.
[m2] je m2 jem2 jem2
Verglasung 0,09 321,00 13,90 0,18600
Rahmen 10,20 407400 167,00 1,09000
PElne GWP AP
1 Stk. 2 10,29 m2 41.593,2 1.705,0 11,1
FE7 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeq. CO2eq. SOZeq.
[m2} je m2 jem2 jem2
Verglasung 0,09 321,00 13,90 0,18600
Rahmen : 10,20 407400 167,00 1,09000
PElne GWP AP
1 Stk. a 10,29 m2 41,593,2 1.705,0 11,1
FES Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MdJeg. CO2eq. SOZeq.
[m2] je m2 jem2 jem2
Verglasung 0,09 321,00 13,90  0,18600
Rahmen 10,20 407400 167,00 1,09000
PElne GWP AP
1 Stk. a2 10,29 m2 41.593,2 1.705,0 11,1
FE9 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edelst.
Kunststoff-Fenster mit thermisch optimiertem Glaseinstand. R
A MJeq. CO2eq. SO2eq.
[m2] j& m2 jem2 jem2
Verglasung 0,08 321,00 13,00 0,18600
Rahmen 10,20 407400 167,00 1,09000
PEIne GWP AP
1 Stk. a 10,29 m2 41.593,2 1.705,0 11,1
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G Aussenwand VWS 14 cm WD
AuRenwand A1, Halle
d Rho MdJeq. CO2eq. SO2eq.
[m] [kg/m3] je kg jekg je kg
1 Oberputz-Putz 0,0030  1.500 0,00 0,00  0,00000
2 Putzgrund UNI 0,0030 1500 0,00 0,00 0,00000
3 Klebe-/Armiermortel 0,0040  1.150 0,00 0,00  0,00000
4 AUSTROTHERM EPS F PLUS 2142686796  baubook  0,1400 15 102,00 345 0,02230
5 LIGHT Klebe-fArmiermortel 0,0040  1.150 0,00 0,00 0,00000
6 Stahlbeton (R = 2300} WSK 0,3000 2.300 0,00 0,00 0,00000
7 Luft steh., W-Fluss horizontal 65 <d <=70 mm 2142684613 baubook  0,0700 1 0,00 0,00  0,00000
8 0SB Platten WSK 0,0250 600 0,00 0,00  0,00000
PEIne GWP AP
160,52 m2 34.383,3 1.162,8 7,5
T1 Eingangstiir
A MJeqg. CO2eq. SO2eq.
[m2} je m2 jem2 jem2
2-fach Vergalsung 0,00 3,20 -1,63  0,00151
ALU- Rahmen 4,30 3,20 -1,63  0,00151
PElne GWP AP
1 Stk. a 4,30 m2 13,8 -7,0 0,0
T2 Eingangstiir
A MdJeg. CO2eq. SOZ2eq
[m2] je m2 je m2 jem2
Verglasung 1,62 3,20 -1,63  0,00151
Rahmen 0,90 3,20 -1,63  0,00151
PEIne GWP AP
1 Stk. a 2,52 m2 8,1 -4,1 0,0
T3 Eingangstiir
A MJeg. CO2eq. SO2eq.
[m2} je m2 je m2 jem2
Verglasung 1,02 3,20 -1,63  0,00151
Rahmen 0,78 3,20 -1,63  0,00151
PEIne GWP AP
1 Stk. a 1,80 m2 5,8 -2,9 0,0
T4 Eingangstiir
A MJdeq. CO2eq. SOZeq.
[m2] je m2 jem2 jem2
Verglasung 1,62 3,20 -1,63  0,00151
Rahmen 0,90 3,20 41,63 0,00151

1 Stk.a 2,52 m2

PElne  GWP AP
8,1 4,1 0,0

[ A Ya R atat W]
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m2
Flichen der thermischen Gebdudehiille 2.463,22
Opake Flachen 96,02 % 2.365,22
Fensterflachen 3,98 % 98,00
Warmefluss nach oben 714,20
Warmefluss nach unten 716,49

Flichen der thermischen Gebédudehiille
Einfachturnhalie Sportstatten
m2
1 FuRboden Turnhalle 473,93
Bodenplatte H x+y 1 x473,93 473,93
m2
2 FuBRboden Umkleide etc. 242,56
Bodenplatte H x+y 1 x 242,56 242,56
m2
4 Dach - Stahlbeton 234,91
Dachflache H x+y 1 x234,91 234,91
m2
5 Dach - Trapezblech 479,29
Dachfiache H x+y 1 x479,29 479,29
m2
A Aussenwand VWS 10 cm WD 164,30
Flache H x+y 1 x554 55,40
Flache SSW X+y 1 x59,47 53,47
Flache WNW  x+y 1 x 49,43 49,43
m2
B Aussenwand VWS 10 cm WD 207,60
Flache N X+y 1 x1,79 1,79
Flache 0S0 X+y 1 x99,93 99,93
Flache WNW X+y 1 x 105,88 105,88
m2
(o Aussenwand VWS 14 cm WD 53,77
Flache NNO X+y 1 x 58,07 58,07
Eingangstur -1 x4,30 - 4,30
m2
D Aussenwand VWS 14 cm WD 83,44
Flache NNO X+y 1 x23,36+1,56 24,92
Flache 0Ss0 x+y 1 x8,26+10,23 18,49
Flache WNW Xty 1 x31,82+5,16+17,66 54,64

A4 AN~ AR~
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Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 -10,29

Eingangsttr -1 x1,80 - 1,80

Eingangstiir -1 x252 -2,52

m2

E Aussenwand VWS 14 cm WD 86,60
Flache 0SO x+y 1 x 37,63 37,63

Flache SSW x+y 1 x26,3+32,35 58,65
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x1,44 - 1,44
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x1,42 - 1,42
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x2,88 -2,88
Kunststofi-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x1,42 -1,42

Eingangstr -1 x252 -2,52

m2

F Aussenwand VWS 14 cm WD 178,30
Flache 080 X+y 1 x 138,43 138,43

Flache SSW X+y 1 x33,27+14,36 47,63
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x7,76 -7,76

m2

FE1 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ed(  SSW 1 x1,44 1,44
m2

FE10  Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edc  WNW 1 x10,20 10,20
m2

FE11  Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ed¢  WNW 1 x10,29 10,29
m2

FE12  Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edt  SSW 1 x7,76 7,76
m2

FE2 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edc  §SW 1 x1,42 1,42
m2

FE3 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edi  SSW 1 x2,88 2,88
m2

FE4 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edt  SSW 1 x1,42 1,42
m2

FE5 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edt WNW 1 x10,29 10,29
m2

FE6 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edit  WNW 1 x10,29 10,29

a4 A~ ANA s
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FE7

FE8

FE9

T1

T2

T3

T4

m2

Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edt  WNW 1 x10,29 10,29
m2

Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edt WNW 1 x10,29 10,29
m2

Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Edtc  WNW 1 x10,29 10,29
m2

Aussenwand VWS 14 cm WD 160,52
Flache NNO X+y 1 x81,59 81,59
Flache WNW Xty 1 x 140,58 140,58
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,20 - 10,20
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 - 10,29
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 - 10,29
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 -10,29
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 -10,29
Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede -1 x10,29 - 10,29

m2

Eingangstiir NNO 1 x4,30 4,30
m2

Eingangstiir SSW 1 x 2,52 2,52
m2

Eingangstiir NNO 1 x1,80 1,80
m2

1 x2,52 2,52

Eingangstiir WNW

A AN ANa
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Berechnungsgrundlagen

Warmeschutz U-Wert
Dampfdiffusion Bewertung
Schallschutz Rw

L nTw

D nTw

Opake Bauteile

Erforderiche Werte werden in Klammer angefiihrt

EN ISO 6946:2003-10, EN S0 10077-1:2006-12

ON B 8110-2: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003
ON B 8115-4: 2003

Nummer | Bezeichnung U-Wert Diff Rw L'nTw D nTw
W/m2K dB dB dB
1 FuBboden Turnhalle 0,120 (0,28}
2 Fulboden Umkleide etc. 0,116 (0,28) 68 (48)
4 Dach - Stahlbeton 0,152 (0,20)| OK (43) (53)
5 Dach - Trapezblech 0,167 (0,20) OK (43) (53)
A Aussenwand VWS 10 cm WD 0,345 (0,40) OK
B Aussenwand VWS 10 cm WD 0,345 (0,40)| OK
C Aussenwand VWS 14 cm WD 0,196 (0,35) OK (43)
D Aussenwand VWS 14 cm WD 0,207 (0,35) OK 66 (43)
E Aussenwand VWS 14 cm WD 0,206 (035)| OK |66 (43)
F Aussenwand VWS 14 cm WD 0,201 (0,35 OK (43)
G Aussenwand VWS 14 cm WD 0,197 (0,35)| OK (43)
Transparente Bauteile
Erforderliche Werte werden in Klammer angefiihrt
Nummer | Bezeichnung U-Wert Rw
Wim2K dB

e
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&ﬁj Vereinfachte Berechnung des
= = ith n entsprechend
zeitbezogenen Warmeverlustes
a (Heizlast) von Gebduden ONORW
B 8135
Berechnungsblatt Beiblatt
Warmetechnische Werte gemaft Objektbeschreibung (ONORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)
Objekt: Einfachturnhalle Gumpoldskirchen Bauherr: Marktgemeinde Gumpoldskirchen
Standort:  Gumpoldskirchen Seehshe U.A.: 238 [m]
Windverhaltni OVV' Lage dés Gebaud Grundrit O
indverhaltnisse: age des Gebaudes: rundrityp: h
@WIH Stark "'}8 Hgir i i%lzer
Norm-Auentemperatur  tne 12,5 [C] Heizgradtage HGT y0/12 3390 [Kd]
Berechnungs-Raumtemperatur i 20 [C] Temperatur-Differenz - At=1t -t 32 K]
BruttogeschoRflache BGF 940,38 [MZ2] Bruttorauminhalt BRI 5.639,30 [M3]
Bauteilliste und Berechnung orf. vorhanden
Typ i Nr. Bauteile B 1800 Fla| B 8110 | B 8135 |B 8110 U-\(B 8110 U-\| B 8135
A f U zul U vorh AU
(m2] [%] F [ WIm2K)] [[Wim2K)] | [WIK]
AD |4 Dach - Stahlbeton 234,91 - 1,00 0,20 0,152 35,70
AD |4 Dach - Stahibeton 62,13 - 1,00 0,20 0,162 9,44
AD |5 Dach - Trapezblech 479,29 - 1,00 0,20 - 0,167 80,04
AD |5 Dach - Trapezblech 544,66 - 1,00 0,20 0,167 90,95
AF | FE1 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 1,44 - 1,00 1,40 1,230 1,77
AF | FE1 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 9,99 - 1,00 1,40 1,230 12,28
AF |FE10 |Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,20 - 1,00 1,40 1,160 11,83
AF |FE11 |Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 - 1,00 1,40 1,160 11,93
AF [ FE12 | Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 7,76 - 1,00 1,40 1,150 8,92
AF |FE2 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 1,42 - 1,00 1,40 1,290 1,83
AF |FE2 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 9,99 - 1,00 1,40 1,290 12,88
AF |FE22 | Eingangstlr 2,76 - 1,00 1,40 1,390 3,83
AF | FE23 | Eingangsttr 2,76 - 1,00 1,40 1,390 3,83
AF | FE3 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 2,88 - 1,00 1,40 1,170 3,36
AF |FE4 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 1,42 - 1,00 1,40 1,290 1,83
AF |FE5 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 - 1,00 1,40 1,160 11,93
AF | FES Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 - 1,00 1,40 1,160 11,93
AF |FE7 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 - 1,00 1,40 1,160 11,93
AF | FES8 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 - 1,00 1,40 1,160 11,93
Summe 3, (A*U*f) [WIK] 524,65 720,74
Spez. Transmissionswarmeverlust Pt= 3 (A*U*)/V  [W/m3K] 0,128
Spez. Luftungswirmeverlust Pl= [W/m3K] 0,820
Spez. Gesamtwarmeverlust = spez. Heizlast P1= Pt+Pl [W/m3K] 0,948
Gesamtwirmeverlust Gebdude-Heizlast Ptot= P1*V* At [W] 173.746,8
ArchiPHYSIK 11.0.38 - lizenziert fiir f+b-k ziviltechniker fbk 01.09.2014
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E&ﬁﬂ% Vereinfachte Berechnung des
= @% zeitbezogenen Warmeverlustes enisprechend
&& (Heizlast) von Gebauden ONORM
B 8135
Berechnungsblatt Beiblatt
Warmetechnische Werte gemaft Objektbeschreibung (ONORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)
Objekt: Einfachturnhalle Gumpoldskirchen Bauherr: Marktgemeinde Gumpoldskirchen
Standort: Gumpoldskirchen Seehohe 0.A. 238 [m]

sfark

u i
Windverhéaltnisse: O W I n Lage des Gebaudes: ’8 P GrundrlBtyp O el h
oWIin rel

IﬂZG

Norm-Aufentemperatur ~ tne -12,5 [ ] Heizgradtage HGT 5912 3390 [Kd]

Berechnungs-Raumtemperatur i 20 [C] Temperatur-Differenz At=1 -t 32 K]

Bruttogeschofflache BGF 940,38 [m2] Bruttorauminhait BRI 5.639,30 [M3]
Bauteilliste und Berechnung orf. vorhanden
Typ| Nr. Bauteile B 1800 Fla| 8 8110 | B 8135 |B 8110 U-yB 8110 U-y B 8135

A f U zul U vorh AU
[m2] (%] F[WAm2K)] [[W/m2K)] | [WIK]
AF | FE9 Kunststoff-Fenster PROLINE 70 Ug=1,0 Ede 10,29 - 1,00 1,40 1,160 11,93
AF | TH Eingangstur 4,30 - 1,00 1,70 1,700 7,31
AF [T Eingangstur 4,56 - 1,00 1,70 1,700 7,75
AT |T2 Eingangstur 2,52 ~ 1,00 1,70 1,490 3,75
AT |T2 Eingangstur 2,31 - 1,00 1,70 1,490 3,44
AT |T3 Eingangstlr 1,80 - 1,00 1,70 1,560 2,80
AT | T4 Eingangstir 2,52 - 1,00 1,70 1,490 3,75
AW | C Aussenwand VWS 14 cm WD 53,77 - 1,00 0,35 0,196 10,53
AW i C Aussenwand VWS 14 cm WD 102,49 - 1,00 0,35 0,196 20,08
AW | C Aussenwand VWS 14 cm WD 1,44 - 1,00 0,35 0,196 0,28
AW | C Aussenwand VWS 14 cm WD 104,34 - 1,00 0,35 0,196 20,45
AW D Aussenwand VWS 14 cm WD 23,12 - 1,00 0,35 0,207 4,78
AW | D Aussenwand VWS 14 cm WD 41,83 - 1,00 0,35 0,207 8,65
AW D Aussenwand VWS 14 cm WD 18,49 - 1,00 0,35 0,207 3,82
AW D Aussenwand VWS 14 cm WD 58,11 - 1,00 0,35 0,207 12,02
AW |D Aussenwand VWS 14 cm WD 42 .82 - 1,00 0,35 0,207 8,86
AW |D Aussenwand VWS 14 cm WD 104,32 - 1,00 0,35 0,207 21,59
AW | D Aussenwand VWS 14 cm WD 27,00 - 1,00 0,35 0,207 5,68
AW |D Aussenwand VWS 14 cm WD 96,91 - 1,00 0,35 0,207 20,06
Summe 3 (A*U™) [W/K] 524,685 720,74
Spez. Transmissionswarmeverlust Pt= ¥ (A*UH)/V [W/m3K] 0,128
Spez. Luftungswarmeveriust Pl= [Wim3K] 0,820
Spez. Gesamtwarmeverlust = spez. Heizlast P1= Pt+PI [W/m3K] 0,948
Gesamtwirmeverlust Gebaude-Heizlast Ptot= P1*V* At [W] 173.746,8
ArchiPHYSIK 11.0.38 - lizenziert fur f+b-k ziviltechniker fbk 01.09.2014
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Si= Vereinfachte Berechnung des
— = . e entsprechend
@\;‘% zeitbezogenen Wirmeverlustes
&& (Heizlast) von Gebduden ONORM
B 8135
Berechnungsblait Beiblatt
Warmetechnische Werte gemal Objekibeschreibung (ONORM M 7500 Teil 1 Beiblatt)
Objekt: Einfachturnhalle Gumpoldskirchen Bauherr: Marktgemeinde Gumpoldskirchen
Standort: Gumpoldskirchen Seehohe U.A.: 238 [m]
Windverhaitnisse: O WI n Lage des Gebaudes @ P GrundrlfStyp O Eel h
Norm-AuRentemperatur  tne 12,5 [ €] Heizgradtage HGT y0/12 3390 [Kd]
Berechnungs-Raumtemperatur i 20 [C] Temperatur-Differenz. At=1t -t 32 [K]
Bruttogescholfiache BGF 940,38 [m2] Bruttorauminhalt BRI 5.639,30 [M3]
Bauteilliste und Berechnung orf. vorhanden
Typ | Nr. Bauteile B 1800 Fla| B 8110 |B 8135 |B 8110 U-y B 8110 Uy B 8135
A f U zul U vorh AU
[m2] [%] F{Wm2K)] | [Wim2K)] | [W/K]
AW | E Aussenwand VWS 14 cm WD 37,63 - 1,00 0,35 0,206 7,75
AW |E Aussenwand VWS 14 cm WD 48,97 - 1,00 0,35 0,206 10,08
AW | E Aussenwand VWS 14 cm WD 74,35 - 1,00 0,35 0,206 15,31
AW | F Aussenwand VWS 14 cm WD 138,43 - 1,00 0,35 0,201 27,82
AW | F Aussenwand VWS 14 cm WD 39,87 - 1,00 0,35 0,201 8,01
AW | F Aussenwand VWS 14 cm WD 0,92 - 1,00 0,35 0,201 0,18
AW F Aussenwand VWS 14 cm WD 67,39 - 1,00 0,35 0,201 13,54
AW |G Aussenwand VWS 14 cm WD 78,93 - 1,00 0,35 0,197 15,54
AW | G Aussenwand VWS 14 cm WD 81,59 - 1,00 0,35 0,197 16,07
EBui1 FuRboden Turnhalle 473,93 - 0,15 0,28 0,120 8,53
EBu |1 Fufiboden Turnhalle 462,26 - 0,15 0,28 0,120 8,32
EBu|2 FuRboden Umkleide etc. 242,56 - 0,15 0,28 0,116 4,22
EBuj2 FuRboden Umkleide etc. 310,67 - 0,15 0,28 0,116 5,40
EWU A Aussenwand VWS 10 cm WD 59,47 - 0,50 0,40 0,345 10,25
EWLU A Aussenwand VWS 10 cm WD 55,40 - 0,50 0,40 0,345 9,55
EWL A Aussenwand VWS 10 cm WD 49,43 - 0,50 0,40 0,345 8,52
EWy B Aussenwand VWS 10 cm WD 1,79 - 0,50 0,40 0,345 0,30
EWLU B Aussenwand VWS 10 cm WD 99,93 - 0,50 0,40 0,345 17,23
EWY B Aussenwand VWS 10 cm WD 105,88 - 0,50 0,40 0,345 18,26
Summe ¥ (A*U*) [W/K] 524,65 720,74
Spez. Transmissionswarmeverlust Pt= % (A*UM)/V  [WIm3K] 0,128
Spez. Luftungswérmeverlust Pl= [W/m3K] 0,820
Spez. Gesamtwarmeverlust = spez. Heizlast P1= Pt+Pl [W/m3K] 0,948
Gesamtwirmeverlust Gebdude-Heizlast Ptot= P1*V* At [W] 173.746,8
ArchiPHYSIK 11.0.38 - lizenziert fur f+b-k ziviltechniker fbk 01.09.2014
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Anhang: Geometrieermittlung, Flichen, Volumen

Das Volumen und die Flachen wurden mit 3D-Programmen ermittelt und auf den nachfolgenden
Seiten dokumentiert.

Gebaudehiille — beheiztes Volumen
Volumen von beheizten Bereichen im Gebaude

V=5639,3 m*

Bruttogeschossflachen Turnhalle KG und die Raume im EG

Ab=940,38 m?

Tel.: 01/581 34 34 Fax: 01/581 34 34-9 Mobil: 0699/ 1 967 86 44 E-Mail: office@fbk-zt.com
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Tel 0699/1 967 86 44

Fax 01/581 34 34-9

ssen / Baukorpern

‘chen

urf_Gebaude Fléchen 28082014.d

'and Erdreich 1cm

Hohe Aussen Berechnung Flache Volumen
3,50 m Ja 0.51x3.5 1,79 m? 0,018 m*
1,79 m? 0,018 m*
npe
land Erdreich 1.cm
Hohe Aussen Berechnung Flache Volumen
3,50m Ja 16.59x3.5 58,07 m? 0,581 m?
2x2.15 -4,30 m? -0,043 m®
53,77 m? 0,538 m*
Nand Erdreich 1cm
Hoéhe Aussen Berechnung Flache Volumen
3,50m Ja 12.99x3.5 45,47 m? 0,455 m®
3,50 m Ja 0.008x3.5 0,03 m? 0,000 m®
2.831x3.5 9,91 m? 0,099 m*®
55,40 m? 0,554 m®

Seite 46



Turnhalle

Baukorpern
KG
Nand Erdreich 1cm
Héhe Aussen  Berechnung Flache Volumen
3,50m Ja 28.55x3.5 99,93 m? 0,999 m*
99,93 m? 0,999 m®
Nand Erdreich 1cm
Hohe Aussen  Berechnung Flache Volumen
3,50 m Ja 9.403x3.5 32,91 m? 0,329 m*
3,50m Ja 7.588%3.5 26,56 m? 0,266 m*
59,47 m? 0,595 m®
Nand Erdreich 1cm
Hoéhe Aussen Berechnung Flache Volumen
3,50 m Ja 14.124x3.5 49,43 m? 0,494 m*
49,43 m? 0,494 m®
Nand Erdreich 1cm
Hoéhe Aussen  Berechnung Flache Volumen
3,50 m Ja 30.25x3.5 105,88 m? 1,059 m?
105,88 m? 1,059 m®
Dicke . Flache Volumen
ireich 1,0cm 55,40 m? 0,554 m*
ireich 1,0cm 99,93 m? 0,999 m®
ireich 1,0cm 59,47 m? 0,595 m®
ireich 1,0 cm 49,43 m? 0,494 m®
ireich 1,0cm 105,88 m? 1,059 m*
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Alle Wandschichten nach Geschossen / Baukorpern

Gumpoldskirchen

Dicke Flache Volumen
eich 1,0cm 1,79 m? 0,018 m®
‘gich 1,0cm 53,77 m? 0,538 m?
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Turnhalle

Baukorpern
EG
fand EG 1cm
Héhe Aussen Berechnung Flache Volumen
3,44 m Ja 6.79x3.44 23,36 m? 0,234 m®
0.9x2 -1,80 m? -0,018 m*®
344 m Ja 0.453x3.44 : 1,56 m? 0,016 m*
23,12 m? 0,231 m*
land EG 1cm
Héhe Aussen Berechnung Flache Volumen
490 m Ja 16.651x4.9 81,59 m? 0,816 m*
81,59 m? 0,816 m*
NandEG 1cm
Héhe Aussen Berechnung Fiache Volumen
344 m Ja 2.4x3.44 8,26 m? 0,083 m*
3,44 m Ja 2.973x3.44 10,23 m? 0,102 m*
18,48 m? 0,185 m*
Nand EG 1cm
Hohe Aussen Berechnung Flache Volumen
3,44 m Ja 10.94x3.44 37,63 m? 0,376 m*
37,63 m? 0,376 m*
Nand EG 1cm
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Alle Wandschichten nach Geschossen / Baukorpern
Gumpoldskirchen

Héhe Aussen Berechnung Flache Volumen
4,90 m Ja 28.25x4.9 138,43 m? 1,384 m?
138,43 m? 1,384 m?
Nand EG 1cm
Hoéhe Aussen Berechnung Flache Volumen
3,44 m Ja 7.646x3.44 26,30 m? 0,263 m*
1.2x1.2 -1,44 m? -0,014 m?
2.37x0.6 -1,42m? -0,014 m?
3,44 m Ja 9.403x3.44 32,35 m? 0,324 m*
1.2x2.1 -2,52 m? -0,025 m®
1.2x1.2 -1,44 m? -0,014 m®
2.37x0.6 -1,42 m? -0,014 m®
50,40 m? 0,504 m?®
NandEG 1cm
Hohe Aussen Berechnung Flache Volumen
4,90 m Ja 6.79x4.9 33,27 m? 0,333 m*
3.3x2.35 -7,76 m? -0,078 m®
1,46 m Ja 9.833x1.46 14,36 m? 0,144 m?
39,87 m? 0,399 m®
Nand EG 1cm
Hohe Aussen Berechnung Flache Volumen
3,44 m Ja 9.25x3.44 31,82 m? 0,318 m*
344 m Ja 1.5x3.44 5,16 m? 0,052 m*
1.2x2.1 -2,52 m? -0,025 m®
3,44 m Ja 5.133x3.44 17,66 m? 0,177 m®
4.,38x2.35 -10,29 m? -0,103 m*
41,82 m? 0,418 m®
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Turnhalle

Baukorpern
EG
Wand EG 1cm
Hohe Aussen  Berechnung Flache Volumen
4,90m  Ja 28.69x4.9 140,58 m? 1,406 m?
4.38x2.35 10,29 m? -0,103 m?
4.38x2.35 10,29 m? 0,103 m?
4.38x2.35 -10,29 m? 0,103 m?
4.38x2.35 10,29 m? -0,103 m?
4.38x2.35 10,29 m? -0,103 m?
4.34x2.35 -10,20 m? 0,102 m?
78,92 m? 0,789 m?
Dicke Flache Volumen
i 1,0 cm 18,48 m? 0,185 m?
i , 1,0cm 37,63 m? 0,376 m?®
o 1,0cm 138,43 m? 1,384 m*
o 1,0cm 50,40 m? 0,504 m*
o 1,0 cm 39,87 m? 0,399 m?
i 1,0cm 41,82 m? 0,418 m?
3 1,0cm 78,92 m? 0,789 m?
1,0 cm 23,12 m? 0,231 m®
1,0 cm 81,69 m? 0,816 m?
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Alle Wandschichten nach Geschossen / Baukorpern
Gumpoldskirchen

Dicke Flache Volumen
Ireich 1,0cm 55,40 m? 0,554 m*
freich 1,0 cm 99,93 m? 0,999 m?
i 1,0cm 18,48 m? 0,185 m*
i 1,0cm 37,63 m? 0,376 m*
i 1,0cm 138,43 m? 1,384 m?
ireich 1,0cm 59,47 m? 0,595 m*
i 1,0cm 50,40 m? 0,504 m®
i 1,0cm 39,87 m? 0,399 m®
ireich 1,0cm 49,43 m? 0,494 m?
jreich 1,0cm 105,88 m? 1,059 m?
i 1,0cm 41,82 m? 0,418 m*
i 1,0cm 78,92 m? 0,789 m*
eich 1,0cm 1,79 m? 0,018 m*
eich 1,0cm 53,77 m? 0,538 m?

1,0cm 23,12 m? 0,231 m?

1,0cm 81,59 m? 0,816 m*
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Baukorpern

irchen

Dicke Flache Volumen
Ireich 1,0cm 55,40 m? 0,554 m?
ireich 1,0 cm 99,93 m? 0,999 m?
i 1,0cm 18,48 m? 0,185 m*
i 1,0cm 37,63 m? 0,376 m*
i 1,0cm 138,43 m? 1,384 m?
ireich 1,0cm 59,47 m? 0,595 m?
i 1,0 cm 50,40 m? 0,504 m?
i 1,0cm 39,87 m? 0,399 m*
ireich 1,0cm 49,43 m? 0,494 m?
ireich 1,0cm 105,88 m? 1,059 m?
i 1,0cm 41,82 m? 0,418 m*
3 1,0cm 78,92 m? 0,789 m*
eich 1,0cm 1,79 m? 0,018 m*
‘eich 1,0cm 53,77 m? 0,538 m*

1,0cm 23,12 m? 0,231 m?®

1,0cm 81,59 m? 0,816 m*
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W

tion tragend)

Breite 1 Breite 2 Berechnung / Typ / Beschreibung Umfang Flache Volumen
28,55 m 16,60 m 90,30 m 260,571 m?
28.550x16.600 473,93 m?
90,30 m 473,93 m? 260,571 m?
90,30m 473,93 m? 260,571 m?
Breite 1 Breite 2 Berechnung / Typ / Beschreibung Umfang Flache Volumen
17,10 m 15,83 m 65,77 m 133,393 m?
16.600x13.000 215,80 m?
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Turnhalle

EG
Breite 1 Breite 2 Berechnung / Typ / Beschreibung Umfang Flache Volumen
(7.598+7.618)x2.833/2 21,55 m?
(0.421+0.500)x11.300/2 5,20 m?
65,77 m 242,56 m? 133,393 m®
65,77 m 242,56 m? 733,393 m?
Breite 1 Breite 2 Berechnung / Typ / Beschreibung Umfang Fiache Volumen
16,33 m 17,12 m 66,83 m 129,204 m?
13.350x9.853 131,54 m?
14.383x6.850 98,52 m?
2.983x0.450 1,34 m?
(0.413+0.346)x9.250/2 3,51 m?
66,83 m 234,91 m? 129,204 m®
66,83 m 234,91 m? 129,204 m*
Breite 1 Breite 2 Berechnung / Typ / Beschreibung Umfang Flache Volumen
28,70 m 16,70 m 90,80 m 263,610 m*
28.700x16.700 479,29 m?
90,80 m 479,29 m? 263,610 m®
90,80 m 479,29 m? 263,610 m*
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Fundamente
Gumpoldskirchen

laite
Umfang Flache Volumen
90,30 m 473,93 m? 260,571 m°
Umfang Flache Volumen
65,77 m 242,56 m? 133,393 m*
Umfang Flache Volumen
66,83 m 234,91 m? 129,204 m*
Umfang Flache Volumen
90,80 m 479,29 m* 263,610 m®
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